

































Ohjeet mitoitustaulukoiden käyttöön 
 
Opinnäytetyö 55 sivua, joista liitteitä 9 sivua 
Syyskuu 2017 
Tämä opinnäytetyö tehtiin Optiplan Oy:n pyynnöstä. Tarkoituksena oli laatia ohjeet 
elementtisuunnittelu.fi–sivustolta löytyviin väliseinäelementtien mitoitustaulukoihin. 
Taulukot esitetään excel-taulukkoina. Optiplan Oy halusi selventää taulukoiden käyttöä 
ja arvojen tarkoitusta, tavoitteena helpottaa ja nopeuttaa uusien työntekijöiden mitoitus-
työtä.  
 
Opinnäytetyössä laadittiin ohjeet raudoitettujen ja raudoittamattomien seinien mitoitus-
taulukoille. Ohjeissa käydään taulukoiden käyttö läpi kohta kerrallaan, kuvia apuna 
käyttäen. Laajemmat ohjeet tehtiin seinän mitoitus-taulukoille, joissa käyttäjä syöttää 
itse seinän mitat, raudoitukset ja kuormat. Optiplan Oy:n pyynnöstä tehtiin myös seinän 
mitoitus-taulukoiden yhteyteen palomitoitustaulukot 500 °C isotermimenetelmään sekä 
taulukkomitoitusmenetelmään perustuen. Palomitoitustaulukot tehtiin toimimaan alku-
peräisen excel-tiedoston kanssa ilman, että alkuperäisiin taulukoihin tehtiin muutoksia. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään väliseinäelementtien mitoitusmenetelmiä ja 
niiden tavoitteita. Väliseinien palomitoituksesta esiteltiin useampi menetelmä, joita ver-
tailtiin keskenään tarkkuuden ja vaativuuden osalta. Menetelmistä on laadittu esimerk-
kilaskut. Teräsbetoniväliseinien palon aikaisia rasituksia ja mahdollisia vaurioita on 
myös tutkittu ja selitetty. 
 
Tuloksena saatiin seinänmitoitus-työkalu jokapäiväiseen mitoitustyöhön. Työkalu sisäl-
tää myös palomitoitusosuuden. Täten palomitoitusta ei tarvitse tehdä kokonaan erik-
seen, mistä syystä mitoituksen tehokkuus paranee. 
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This thesis work was made at the request of Optiplan Oy. The idea was to create in-
structions for designing tables of prefabricated separating wall units found at website 
called elementtisuunnittelu.fi. The tables are presented in excel. Optiplan Oy wanted to 
clarify the use of the tables and the meanings of the values, aiming to make new em-
ployees’ designing work easier and faster.  
 
Instructions in the thesis work were made for design tables of reinforced and nonrein-
forced concrete walls. In the instructions, the use of the tables is gone through step by 
step with the help of pictures, separately for both tables. More extensive instructions 
were made for wall designing tables (seinän mitoitus-taulukot), where the user fills the 
size of the wall, concrete reinforcements and loads himself. At the request of Optiplan 
Oy, firedesingtables were also made in connection with wall designing-tables (seinän 
mitoitus-taulukot), which are based on table design and 500-isotherm method. The fire-
desingtables were made to work with the original excel file without changes made to the 
original tables in the file. 
 
In the theory part of this thesis work is information about design methods of prefabri-
cated separating wall units and their goals. Few methods of firedesigning were intro-
duced, which were also compared with each other about precision and difficulty. Calcu-
lation examples were made of these methods. The stresses and possible damages of sep-
arating ferroconcrete walls caused by the fire are also studied and explained. 
 
The thesis work resulted in a wall designing tool for everyday designing work which 
also includes firedesigning section. With this tool firedesigning is no longer needed to 
be done separately, which increases the efficiency of designing. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
Ac betonin poikkileikkauksen pinta-ala 
As raudoituksen poikkileikkauksen pinta-ala 
az1 vyöhykkeen paksuus palomitoituksen vyöhykemenetelmässä 
b poikkileikkauksen leveys 
bfi poikkileikkauksen pienennetty leveys 500 °C isotermimene-
telmässä 
c suojabetonin paksuus 
d poikkileikkauksen tehollinen korkeus 
e epäkeskisyys 
Ec betonin kimmokerroin 
Ecm betonin kimmokertoimen sekanttiarvo 
Es betoniteräksen kimmokerroin 
fcd betonin puristuslujuuden mitoitusarvo 
fck betonin lieriölujuuden ominaisarvo 28 vrk ikäisenä 
fcm betonin lieriölujuuden keskiarvo 
fctk betonin vetolujuuden ominaisarvo 
fyk betoniteräksen ominaismyötölujuus 
fsd betoniteräksen myötölujuuden mitoitusarvo 
h poikkileikkauksen korkeus 
hfi poikkileikkauksen pienennetty korkeus 500 °C isotermime-
netelmässä 
hw taulukoissa käytetty seinän paksuus. 
Ic betonin jäyhyysmomentti 
Is teräksen jäyhyysmomentti 
L rakenteen pituus 
Lko nurjahduspituus mitoitustaulukossa 
MEd taivutusmomentin mitoitusarvo 
M0e,min momentin vähimmäisarvo 
M2 toisen kertaluokan momentti 
M01  ensimmäisen kertaluokan pienempi momentti 
M02  ensimmäisen kertaluokan suurempi momentti 
NEd normaalivoiman mitoitusarvo 
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αcc puristuslujuuteen huomioitava aikavaikutus 
γc betonin osavarmuusluku 
γs teräksen osavarmuusluku 
γE kimmokertoimen varmuusluku 
λ hoikkuusluku 
ρ pääraudoituksen raudoitussuhde 
μ suhteellinen momentti 
ks(θ) teräksen heikennyskerroin 
ν suhteellinen normaalivoima 
ω mekaaninen raudoitussuhde 
μfi hyväksikäyttöaste 
ϕ(∞,t0) virumaluku 








Rakennesuunnittelutyössä käytetään useita erilaisia mitoitustyökaluja ja laskentapohjia 
mitoittamisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Työkalut tarjoavat paljon informaa-
tiota ja nopeuttavat rakenteiden suunnittelua huomattavasti, mutta suunnittelijan tulee 
silti ymmärtää mitoituksen periaatteet, jotta suunnitellut rakenteet ovat turvallisia ja 
kestäviä.  
 
Elementtisuunnittelu.fi sivuilta löytyy useampi excel-taulukko väliseinien mitoittamista 
varten. Tämän työn tavoitteena on Optiplan Oy:n pyynnöstä laatia yksinkertaiset ohjeet 
kyseisten mitoitustaulukoiden käyttöä varten. Taulukoiden käyttö nopeuttaa työtä, mutta 
jos käyttäjällä ei ole kokemusta kyseisten taulukoiden käytöstä, syntyy riski suunnitte-
luvirheestä. Tarkoituksena on saada selvät ohjeet mistä arvot tulevat ja mitä ne tarkoit-
tavat. Kaikista yksinkertaisimpia arvoja ei selitetä, koska ne oletetaan kuuluvan raken-
nesuunnittelijan perustietoihin.  
 
Rakenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollinen tulipalo. Palomitoitus teh-
dään erikseen muusta mitoituksesta ja tästä johtuen lisää suunnitteluun kuluvaa aikaa. 
Työn tavoitteena on tehdä palomitoitustyökalu excel-taulukon muodossa elementti-
suunnittelu.fi-sivuston excel-pohjaa hyväksikäyttäen. Kun palomitoitus saadaan muun 
mitoituksen yhteyteen, säästetään aikaa ja nopeutetaan koko suunnittelua. 
 
Palomitoitus voidaan suorittaa useammalla eri menetelmällä. Tarkkuudet ja työmäärä 
vaihtelevat menetelmien välillä. Työn tarkoituksena on käydä läpi kyseisiä menetelmiä 
ja selvittää menetelmien vahvuuksia ja vertailla tuloksia. Kokonaisuudessaan työn ta-
voite on luoda Optiplan Oy:lle seinänmitoitustyökalu jokapäiväiseen suunnittelutyöhön 
ohjeineen, johon sisältyy myös palomitoitus. 
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2 TERÄSBETONIVÄLISEINÄN MITOITUS EUROKOODIN MUKAAN 
 
 
2.1 Väliseinän mitoitus 
 
Mitoituksessa on tarkoitus suunnitella väliseinä niin, että se riittävällä varmuudella kes-
tää sen käyttötarkoituksen edellyttämät kuormat, rasitukset ja olosuhteet. Huomioitavaa 
on myös suunnitella rakenne niin, ettei sen kunnon heikkeneminen käyttöiän aikana 
heikennä rakenteen toimivuutta aiottua huonommaksi, kun huomioidaan rakenteen ym-
päristö ja odotettava ylläpidon taso.  
 
Mitoituksessa tulee huomioida seinän käyttökohde. Esimerkiksi asuinrakennuksessa 
tulee ottaa huomioon äänitekniset ominaisuudet eri tavalla kuin varastorakennuksessa. 
Myös elementtien koko tulee suunnitella tarkkaan, ettei elementeistä aiheudu ongelmia 
asennuksessa työmaalla tai kuljetuksessa. Mitoitukseen on useita menetelmiä perustuen 





Rakenteen todellista kantokykyä arvioitaessa päästään suurempaan tilastolliseen tark-
kuuteen käyttämällä osavarmuuslukuja ja määrittämällä rajatilat rakenteelle. Kyseisillä 
rajatiloilla selvitetään hetki jolloin rakenne ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Materi-
aalien osavarmuusluvuilla pyritään ottamaan huomioon esimerkiksi valmistusvirheet ja 
lujuuserot. Vastaavia tekijöitä kuormilla ovat esimerkiksi mittavirheet ja poikkeamat 
ominaisarvossa. 
 
Ulkoisten rasitusten perusteella voidaan määrittää rakenteen kestävyys sisäisten voimi-
en lujuusopillisilla funktioilla. Esimerkiksi rakenteen mitat ja materiaalien ominaisuudet 
vaikuttavat sisäisten voimien ja jännitysten suuruuteen. Rakenteen todennäköisyys vau-
rioitumiselle voidaan määritellä tilastollisen suureen avulla, koska sisäisiin voimiin ja 





Rakenteen mitoituksessa esiintyy yleisesti kaksi rajatilojen päätyyppiä, jotka ovat käyt-




Rakenteen tila, jossa kuormitus ei voi enää nousta ilman liian suuria muodonmuutoksia 
ja liiketiloja käyttötarkoitus huomioiden. Nämä raja-arvot, jotka siis asettavat rajoituksia 
rakenteen käytölle tai lyhentävät suunniteltua käyttöikää, kutsutaan käyttörajatilaksi. 
Käyttörajatilatarkastelun ideana on osoittaa, että rakenne kestää koko suunnitellun käyt-
töiän ajan tavallisessa kuormituksessa. Tarkastelussa on yleensä otettava huomioon pit-




Murtorajatilassa rakenne murtuu ja jopa sortuu osittain tai kokonaan tai siihen syntyy 
suuria muodonmuutoksia niin, että siitä tulee liiketilan ja materiaaliominaisuuksien 
kautta käyttökelvoton. Tarkastelun tavoite on osoittaa, ettei tietty poikkeama rakenteen 
ominaisuuksissa, ulkoisissa olosuhteissa tai kuormituksessa aiheuta rakenteen murtu-





Kimmoteoriaan perustuvan mitoitusjärjestelmän ideana on määrittää rakenteen varmuus 
käyttötilan toiminnan tai jännitysten perusteella. Teoriassa oletetaan aineen toimivan 
täysin kimmoisasti. Laskelmien ja kokeiden avulla on osoitettava, ettei kuormitus aiheu-
ta liian suurta muodonmuutosta rakenteessa, eikä kuormitus ole suurempi kuin vaka-
vuuden menetyksen aiheuttama kuorma jaettuna varmuuskertoimella. Jakamalla aineen 
myötö- tai murtolujuus kokonaisvarmuuskertoimella, saadaan selville sallitut jännityk-
set. 
 
Mitoitusjärjestelmässä oletetaan, ettei terästen ja betonin välillä tapahdu liukumaa, joten 
tietyllä jännityksellä muodonmuutokset molemmissa aineissa ovat yhtä suuret. Oletuk-











2.2 Väliseinän palomitoitus 
 
Tässä työssä on käyty läpi palomitoitus taulukkomitoituksella, 500 °C isotermimene-
telmällä ja vyöhykemenetelmällä standardin EN 1992-1-2 mukaisesti. Palomitoituksen 
tavoite on mitoittaa rakenne kestämään suunnitelman mukainen aika tulipalossa sekä 
säilyttämään riittävä kestävyys palon jälkeen.  
 
Palomitoituksessa on kolme erityisen tärkeää kriteeriä, joiden tulee täyttyä rakenteessa 
tulipalon aikana. Osastoivuuden saavuttamiseksi tulee huolehtia, että rakenteen tiiviys 
(1) ja eristävyys (2) säilyvät palon ajan, sekä lämmönsäteily rakenteen vastakkaiselle 
puolelle pysyy tarpeeksi pienenä. Kun tutkitaan kantavuutta, kriteerinä toimii rakenteen 
mekaaninen kestävyys (3).  
 
Palomitoituksessa on vaihtoehtona laskennallisen mitoituksen lisäksi myös polttokokei-
den tuloksiin tai kokeiden ja laskelmien yhteiskäyttöön perustuva mitoitus. 
 
  
2.2.1 Tulipalon vaikutukset rakenteessa 
 
Rakenne ei heikkene tulipalossa ainoastaan palon ajaksi, vaan se kärsii myös pysyviä 
vaurioita, jotka vaikuttavat rakenteeseen tulipalon jälkeen. Palon jälkeen tulee olla var-
ma rakenteen turvallisuudesta ja olla tarkkana mahdollisten muodonmuutosten tai vau-
rioiden varalta.  
 
Korkeissa lämpötiloissa terästen viruminen voimistuu ja voi vaikuttaa merkittävästi 
rakenteeseen. Betoniterästen viruminen alkaa arviolta noin 400 °C asteessa ja jännete-
räksillä 300 °C asteessa. Tulipalon aikana ei välttämättä ehdi tapahtua suurta vahinkoa, 
mutta betonin suuren lämpökapasiteetin takia teräkset pysyvät kuumina pitkään palon 
jälkeenkin ja tällöin on mahdollisuus merkittäviin vaurioihin viruman jatkuessa. 
 
Rakenne saattaa näyttää tulipalon jäljiltä täysin vahingoittumattomalta, mutta sen kan-
tokyky saattaa olla merkittävästi heikentynyt alkuperäiseen verrattuna. Tutkimusten 
mukaan kuumavalssatut betoniteräkset kärsivät pysyvän lujuuden menetyksen niiden 




Kuvassa 1. on esitetty eri lämpötiloihin kuumennettujen terästen jäännöslujuuksia. Te-
räkset on kuumennettu tiettyyn lämpötilaan ja tämän jälkeen annettu jäähtyä takaisin 
normaaliin 20 °C asteeseen ennen lujuuskoetta. 
 
 
KUVA 1. Terästen jäännöslujuuksia eri lämpötiloihin kuumentumisen jälkeen. 
 
Betonissa itsessään tapahtuu myös virumaa. Virumalla ei ole suurta merkitystä muo-
donmuutoksiin alle 400 °C asteessa, mutta suuremmissa lämpötiloissa ja varsinkin suu-
remmilla kuormitusasteilla viruma tulee merkittäväksi.  
 
Kun betoni kuumenee, siitä poistuu kosteutta ja sen kiviaines laajenee. Samalla sement-
tikivi kuitenkin kutistuu, joten materiaali ei millään voi säilyä ehjänä tulipalossa, vaan 
siihen syntyy ainakin pieniä mikrohalkeamia. 
 
 Betonin jäännöslujuuteen vaikuttavat betonin ominaisuudet mm. kiviaines ja ve-






Voidaan olettaa kantavilla väliseinillä olevan riittävä palonkestävyys, kun käytetään 
taulukon 1. arvoja. Kyseisiä arvoja voidaan käyttää myös raudoittamattomien seinien ja 
12 
 
kantavien umpiseinien palomitoitukseen. Liitteessä 1. on esitetty vähimmäispaksuudet 
ei-kantaville seinille. 
 
TAULUKKO 1. Kantavien seinien vähimmäispaksuudet. 
 
 
Standardipalonkestävyyden arvot kertovat tavoitellun paloluokituksen. REI kertoo sei-
nän kantavuuden (R), tiiviyden (E) ja eristävyyden (I) kestävyydestä. Luku perässä il-
maisee ajan minuutteina, jonka mainitut ominaisuudet tulipalossa kestävät. 
 
Keskiöetäisyys tarkoittaa pääraudoituksen keskipisteen etäisyyttä rakenteen reunasta. 
Kuten taulukossa 1. todetaan, alemmissa paloluokissa keskiöetäisyyden määräävä mitta 
on yleensä mitoituksen edellyttämä betonipeitteen paksuus.  
 
Hyväksikäyttöaste μfi on tulipalonaikaisen kuormituksen aiheuttaman puristusjännityk-
sen ja kyseisen betonin lämpötilaa +20 °C vastaavan kuutiolujuuden suhde. Yleisesti 
käytetään hyväksikäyttöasteena arvoa 0,7. 
 
 
2.2.3 500 °C isotermimenetelmä 
 
Isotermimenetelmässä on ideana, että yli 500 °C asteista betonia ei huomioida poikki-
leikkauksen mittoihin ollenkaan. Jäljelle jäävän alle 500 °C asteisen betonin oletetaan 
säilyttävän alkuperäiset ominaisuutensa. Terästen lujuuden heikkeneminen tarkastetaan 
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KUVA 2. Paloaltistus neljältä sivulta. 
 
Kuvasta 2. käy menetelmän idea selkeästi ilmi, eli määritetään poikkileikkaukselle uu-
det mitat bfi ja hfi. Mitoissa tulee ottaa huomioon kuinka monelta sivulta tulipalo raken-
teeseen vaikuttaa. Uuden poikkileikkauksen pyöristyneet kulmat voidaan huomioida 
arviolta samankokoisella suorakaiteen muotoisella alueella. 
 
Osa teräksistä saattaa jäädä uuden poikkileikkauksen ulkopuolelle, mutta ne voidaan 
tästä huolimatta sisällyttää poikkileikkauksen murtorajatilan mukaisen kestävyyden 
laskentaan. 
 
Eurokoodin EN 1992-1-2 liitteestä A löytyy lämpötilaprofiileita, joista näkee lämpötilan 
rakenteen sisällä eri poikkileikkauksilla ja eri paloluokissa. Tämän avulla selvitetään 
terästen lämpötila jonka jälkeen saadaan laskettua standardin EN 1992-1-2 kohdan 
4.2.4.3 mukaan terästen pienentynyt lujuus. Vain toiselta puolelta palolle alttiina olevil-
le seinille voidaan käyttää myös laattojen lämpötilaprofiileja. Liitteessä 3. on esitetty 
esimerkkejä lämpötilaprofiileista. 
 
Pienentynyt poikkileikkaus mitoitetaan normaalisti käyttäen alkuperäistä teräsmäärää, 
mutta pienennettyä terästen lujuusarvoa sekä poikkileikkausta. Jos rakenne ei kestä, 









Tässä menetelmässä rakenne jaetaan nimensä mukaisesti vyöhykkeisiin ja määritetään 
kullekin keskimääräinen lämpötila ja vastaava keskimääräinen puristuslujuus. Mene-
telmä on hieman työläämpi kuin edellä kuvattu 500 °C isotermimenetelmä. Liitteessä 4. 
on esimerkkilasku vyöhykemenetelmällä. 
 
Palossa heikentynyt vyöhyke az jätetään huomioimatta ja käytetään uutta pienennettyä 
poikkileikkausta. Pistettä M käytetään pienentyneen poikkileikkauksen puristuslujuuden 
määrittämiseen ja sen paikka valitaan seinän keskiviivalta. Seinän paksuudeksi oletetaan 
2w, kun palo vaikuttaa seinään molemmilta puolilta. Kun palolle alttiina on myös sei-




KUVA 3. Palolle molemmilta puolilta ja päädystä altistunut seinä. 
 
 




Seinän puolikas jaetaan samankokoisiin vyöhykkeisiin joita on vähintään kolme. Läm-
pötila selvitetään kunkin vyöhykkeen keskellä samalla tavalla lämpötilaprofiileista kuin 
500 °C isotermimenetelmässä. Tämän jälkeen määritetään vastaava puristuslujuutta 




KUVA 5. Vyöhykkeisiin jaettu seinä. 
 
Arvot saadaan selvitettyä standardin EN 1992-1-2 Liitteen B kaavoilla (B.11) ja (B.13) 
sekä kuvan B.5 avulla.  
 
Kun palotilanteen lujuus sekä pienennetty poikkileikkaus on selvitetty, edetään mitoi-
tuksessa samalla tavalla kuin 500 °C isotermimenetelmässä. Mitoitetaan rakenne nor-
maalitilanteen mukaan, mutta käytetään arvoina saatuja palotilanteen pienennettyjä ar-
voja. Vyöhykemenetelmä on menetelmistä tarkempi erityisesti pilareita laskiessa, mutta 





3 LASKENTATAULUKOIDEN KÄYTTÖ 
 
Elementtisuunnittelu.fi sivustolta löytyy valmiit mitoitustaulukot sekä raudoitetuille että 
raudoittamattomille väliseinäelementeille. Taulukoista käy ilmi elementtien kestävyydet 
eri poikkileikkaus- ja korkeusarvoilla sekä raudoituksilla.  
 
Sivustolta löytyy myös seinän mitoitus excel, johon käyttäjä syöttää itse seinän mitat, 
raudoitukset ja kuormat. Kohdissa 3.1 sekä 3.2 käydään läpi näiden taulukoiden käyttö-
ohjeet. Kohdassa 3.3 käydään tämän työn tekijän itse laatimien palomitoitus excel-
taulukoiden käyttöohjeet läpi. 
 
 
3.1 Valmiiden laskettujen arvojen sisältävien taulukoiden käyttö 
 
Excel-taulukoissa on esitetty väliseinäelementtien kantokyvyt Eurokoodin mukaan. 
Taulukoita on molemmille seinätyypeille kaksi (2), toinen on esitetty normaaleilla mate-
riaaliosavarmuuskertoimilla (1,5 ja 1,15) ja toinen alennetuilla kertoimilla (1,35 ja 1,1). 
 
 
3.1.1 Raudoitetut väliseinät 
 
Raudoitettujen väliseinäelementtien mitoitustaulukot ovat osavarmuuslukuja ja täten 
kantokykyarvoja lukuun ottamatta keskenään täysin samanlaiset (Kuva 7. ja Kuva 8.). 
Ohjeet on tehty alennettujen kertoimien taulukkoa käyttäen. Molemmissa taulukoissa 




KUVA 6. Väliseinäelementtien mitoitus alennetuilla osavarmuuskertoimilla. 
 
 
KUVA 7. Väliseinäelementtien mitoitus normaaleilla materiaaliosavarmuuskertoimilla. 
 
Seinän lähtötiedot voi valita monessa eri järjestyksessä. Tässä ohjeessa käydään läpi 
helpoin ja selkein tapa, eli ensimmäisenä on valittu kyseessä olevan seinän paksuus. 
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Taulukossa on esitetty seinän paksuudelle vaihtoehdot 150 mm, 180 mm ja 200 mm. 
Seinän ollessa yli 200 mm paksu on taulukkoa mahdollista käyttää 200 mm paksuisen 
seinän arvoilla, mutta on kuitenkin suositeltavaa mitoittaa seinä eri menetelmällä. Kan-
tavan ja jäykistävän seinän minimipaksuudeksi suositellaan 180 mm. Esimerkiksi on 
valittu seinä, jonka paksuus on 180 mm. 
 
 
KUVA 8. Seinän paksuuden valinta taulukosta. 
 
Oikean paksuuden löydyttyä valitaan seinän korkeus. Paksuuksille 180 mm ja 200 mm 
korkeusvaihtoehtoja löytyy väliltä 2400 – 5100 mm, 300 mm välein. 150 mm paksuisel-
le seinälle korkeuksia löytyy vain 4200 mm asti johtuen hoikkuuden liiallisesta kasvus-
ta. Suositeltu maksimikorkeus elementeille on 3600 mm. Esimerkkitapauksessa on käy-





KUVA 9. Seinän paksuus 180 mm ja korkeus 2700 mm. 
  
Betoniluokiksi taulukko tarjoaa C25/30, C30/37 ja C35/45. Väliseinäelementeissä ylei-
sin lujuus on C25/30, joten esimerkissä on käytetty kyseistä betoniluokkaa. 
 
 
KUVA 10. Valitaan betoniluokka. 
 
Tässä kohtaa tulee valita seinässä käytettävän raudoituksen koko. Raudoitusteräksenä 
on käytetty taulukon arvoissa B500K. Teräksen koko valitaan 8 mm ja 10 mm välillä. 





KUVA 11. Raudoitteena on käytetty 10 mm teräksiä. 
 
Seuraavaksi tulee selvittää kuorman epäkeskisyys. Epäkeskisyys e1 tarkoittaa seinän 
alareunassa mahdollisesti esiintyvää epäkeskisyyttä, kun taas e2 tarkoittaa yläreunaa. 
Yleisesti voidaan olettaa, että elementin yläpäässä esiintyy aina hieman epäkeskisyyttä. 
 
Epäkeskisyyden vähimmäisarvo eurokoodin mukaan on suurempi arvoista hw/30 ja 20 
mm. Taulukoissa hw tarkoittaa seinän paksuutta ja jokaisella seinän paksuudella hw/30 
on arvoltaan pienempi kuin 20 mm, joten taulukoissa on käytetty 20 mm vaihtoehtoa.  
 
Vaihtoehto hw/4 tulee Elementtisuunnittelu.fi-sivustolle aikanaan laadituista laskelmista, 
jotka perustuivat vanhan RakMK:n mukaiseen Runko-BES-kansioon. Runko-BESiin 
laskelmat oli tehty suurilla epäkeskisyyksillä. Kun uudet laskelmat laadittiin nykyisillä 
pienemmillä epäkeskisyyksillä, jäi mukaan vanha taulukko suuresta epäkeskisyydestä 
hw/4. Epäkeskisyys voi tietysti kasvaa suuremmaksi kuin 20mm, jos laatta/seinä-liitos 
tehdään konsolilla tai seinään kohdistuu suuria ulkoisia vaakakuormia, mutta yleensä 
hw/4 vaihtoehtoa ei nykypäivänä käytetä. Esimerkissä on käytetty epäkeskisyyden arvo-





KUVA 12. Epäkeskisyydet e1=0 ja e2=20. 
 
Väliseinäelementti, jonka paksuus on 180 mm, korkeus 2700 mm, lujuus C25/30 ja joka 
on raudoitettu 10 mm teräsverkoilla voiman epäkeskisyyksien ollessa e1=0 ja e2=20, 
kestää 1912 kN voiman metrin matkalla. 
 
3.1.2 Raudoittamattomat väliseinät 
 
Väliseinä katsotaan raudoittamattomaksi, kun sen raudoitusten määrä on alle seinän 
vaaditun minimäärän. Seinän poikkileikkauksen minimi pystyraudoitusmäärä on As,vmin 
kun molemmat puolet lasketaan yhteen. Pystyraudoituksen tulee olla yli 0,2 % seinän 
vaakapoikkileikkauksen pinta-alasta (Ac), jotta se katsottaisiin raudoitetuksi. 
 
Raudoittamattomissa seinissä käytetään pienennettyjä betonin lujuuksia. Puristuslujuu-
tena käytetään 80 % normaalista puristuslujuudesta. Vetolujuus on puolestaan 60 % 
normaalista vetolujuudesta. 
 
Raudoittamattomien väliseinien excel-taulukot (Kuva 14. ja Kuva 15.) ovat ulkomuo-
doltaan hieman erilaiset raudoitettuihin verrattuna, mutta taulukon käytössä on sama 






KUVA 13. Raudoittamattoman elementin mitoitus alennetuilla osavarmuusluvuilla. 
 
 





Myös tässä ohjeessa aloitetaan seinän paksuuden valinnalla. Paksuuksia löytyy 120 mm, 
150 mm, 180 mm ja 200 mm. Ohjeessa on käytetty 150 mm paksuutta. 
 
 
KUVA 15. Raudoittamattoman seinän paksuudeksi on valittu 150 mm. 
 
Seuraavana valitaan seinän korkeus. Paksummille seinävaihtoehdoille on enemmän 
korkeusvaihtoehtoja kuin ohuemmille johtuen hoikkuuden kasvamisesta korkeammissa 
ja ohuemmissa seinissä. Seinäelementtien maksimikorkeudeksi kuitenkin suositellaan 






KUVA 16. Väliseinäelementin korkeuden valinta. 
 
Betonin lujuusarvot ovat samat kuin raudoitettujen elementtien taulukossa ja ne näkyvät 






KUVA 17. Betoniluokan valinta 
 
Viimeisenä on valittu oikeat epäkeskisyydet. Kuten raudoitetuissa väliseinissä, myös 
raudoittamattomissa seinissä e1 on alareunan epäkeskisyys ja e2 puolestaan yläpinnan. 
Pystykuorma ei käytännössä ole koskaan täysin keskellä seinää, joten yleisesti voidaan 
olettaa, että väliseinän yläpäässä esiintyy epäkeskisyyden vähimmäisarvo 20mm. Esi-





KUVA 18. Epäkeskisyydet e1=e2=20. Loppuarvoksi saadaan 411kN/m 
 
Esimerkkilaskusta saatiin selville, että raudoittamaton väliseinäelementti kestää kysei-
sillä lähtöarvoilla 411 kN voiman metrin matkalla. Jos lähtötiedoista on selvillä vain 
esimerkiksi kuorma, betoniluokka ja epäkeskisyys, voi mitoituksen aloittaa toisesta 
suunnasta ja selvittää kuinka paksu ja korkea seinä kyseisen kuorman kestää. 
 
 
3.2 Seinän mitoitustaulukon käyttö 
 
Elementtisuunnittelu.fi-sivuston seinän mitoitus excelissä löytyy taulukot seinien mitoi-
tukseen, jossa käyttäjä voi itse määrittää seinän mitat, kuormat ja raudoitukset. Tämän 
jälkeen excel laskee käyttäjälle tulokset valmiiksi ja näyttää ne toisella välilehdellä ole-
vassa diagrammissa. Seuraavissa kohdissa on käyty läpi taulukon toimintaa, mitä arvoja 









Tähän osioon käyttäjä syöttää seinän lähtöarvot yksi kerrallaan omaan kohtaansa. Ainoa 
poikkeus on murtorajatilan laskentakuormat, jotka tulevat diagrammi-välilehdelle syö-
tettyjen kuormien perusteella. 
 
 
KUVA 19. Seinän mitoituspohjan lähtöarvotaulukko. 
 
Ensimmäinen kohta on seinän mitat. Tässä ensimmäinen sivu (h) on seinän paksuus ja 
toinen sivu (b) seinän leveys. Pituudella (L) tarkoitetaan seinän korkeutta joka ilmoite-
taan metreinä toisin kuin millimetreinä ilmoitetut aiemmat mitat. Mittoihin tulee vielä 




Seinän päiden joustovakiot k1 ja k2 ovat päiden 1 ja 2 kiertymäjousivakioiden kään-
teisarvojen suhteelliset arvot jotka vaikuttavat nurjahduspituuden Lko laskentaan. Jäyk-
kää kiinnitystä vastaa k = 0 ja vapaasti kiertyvää k = ∞. Täysin jäykkä kiinnitys on käy-
tännössä erittäin harvinainen, joten suosituksena on käyttää k1 ja k2 vähimmäisarvoa 0,1 
näissä tapauksissa. Kuvassa 20. on käytetty tarkoituksella isoja arvoja (1000000) ku-
vaamaan vapaasti kiertyvää päätä, eli käytännössä k = ∞. 
 
Materiaaliosavarmuusluokka määritellään sen mukaan, aiotaanko laskuissa käyttää 
normaaleja vai alennettuja osavarmuuslukuja. Normaaleja osavarmuuslukuja käytettäes-
sä betoni = 1,5 ja teräs = 1,15. Alennetut arvot ovat puolestaan betoni = 1,35 ja teräs = 
1,1. Betonin lujuus tulee suoraan betonin lujuusluokan tunnuksesta. Esimerkiksi C25/30 
betonin lujuus on 25 MPa, C35/45 lujuus on 35MPa jne. Virumaluku saadaan kuvaajal-
la kuvassa 21. jonka käyttöön löytyy ohjeet kuvan alapuolella. 
 
 
KUVA 20. virumaluvun määritys kuvaajasta 
 
Määritys esimerkissä (Kuva 22.) käytetään seinää jonka paksuus on 200 mm, leveys 2 
m, betonin tyyppi N, betoniluokka C25/30 ja betonin ikä kuormituksen alkaessa 28 vrk. 
 
t0  on betonin ikä vuorokausina kuormituksen alkaessa 
h0  on poikkileikkauksen muunnettu paksuus ℎ0 = 2𝐴𝑐/𝑢, jossa Ac on poikki-




KUVA 21. virumaluvun esimerkkimääritys 
 
Ensimmäiseksi piirretään kuvan 22. ohjeen mukaisesti vaakasuoraan viiva 1 valitun t0 
(28) kohdalta valitun betonityypin (N) käyrälle. Seuraavaksi piirretään viiva 2 oikeasta 
alanurkasta, joka kulkee ensimmäisen viivan ja betonin tyyppikäyrän leikkauspisteestä. 
Kolmanneksi vedetään pystysuora viiva 3 seinän paksuuden h0 kohdalta valitun betoni-
luokan (C25/30) käyrälle. Edellä mainitulla kaavalla laskettuna h0 = 0,180. Seuraavaksi 
viiva 4 vedetään vaakaan viivan 3 loppupisteestä viivalle 2. Viimeiseksi viiva 5 piirre-
tään pystysuoraan alas asti josta saadaan virumaluku, joka tässä esimerkissä on 
𝜙(∞, 𝑡0) = 2,8. 
 
Raudoitukseen syötetään päätankojen ja hakojen määrät ja koot sekä teräksen myötölu-
juus. Myötölujuus riippuu terästen laadusta, esim. A500HW teräksen lujuus on suoraan 
tunnuksessa esiintyvä 500 N/mm
2
. Teräksissä puristuspuoli tarkoittaa rakenteen puolta, 
joka taipuu koveraksi eli siinä on puristusta ja vetopuoli tarkoittaa kuperaa puolta, jossa 
esiintyy vetoa. 
 
Kuormituksen murtorajatilan laskentakuormista normaalivoima tulee syöttää diagrammi 
välilehdelle, jota käsitellään kohdassa 3.2.5. Momentit M01 ja M02 tulevat diagrammi 
välilehdelle syötettävien arvojen M2,end ja M1,end avulla. Viimeiseen kohtaan syötetään 






3.2.2 Lasketut arvot 
 
Kyseisessä taulukossa näkyy excelin laskemat arvot betonin ja raudoituksen ominai-
suuksille sekä poikkileikkaussuureet.  Kyseisiin kohtiin ei tule itse täyttää mitään, vaan 
excel laskee arvot edellisessä kohdassa annetuilla lähtöarvoilla. 
 
 




Nurjahduspituus määräytyy sen mukaan, onko seinä jäykistetty vai ei. Seinän ollessa 
jäykistetty on nurjahduspituus jäykistetyn seinän joustolisän ja seinän korkeuden tulo. 
Samoin seinän ollessa jäykistämätön, nurjahduspituus on jäykistämättömän seinän jous-
tolisän ja seinän korkeuden tulo. Nurjahduspituus saadaan joustolisien avulla kaavoista 
(2) ja (3). 
 
jäykistetty rakenne 
𝐿𝑘𝑜 = 𝐿 ∗ 0,5 ∗ √(1 +
𝑘1
0,45+𝑘1





𝐿𝑘𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑚𝑎𝑘𝑠 {











   
Hoikkuus määräytyy seinän mittojen perusteella. Mitä ”hoikempi” rakenne, sitä suu-





∗ √12   (4) 
 
jossa 𝐿𝑘𝑜 on seinän nurjahduspituus ja h seinän paksuus. 
 
Betonin mekaanisissa ominaisuuksissa osavarmuusluku (γc) on lähtöarvoissa valittu 
betoninosavarmuusluku 2 tai 1(1,5 tai 1,35). Puristuslujuuksista fcm on betonin lieriölu-
juuden keskiarvo ja fcd betonin puristuslujuuden mitoitusarvo. Puristuslujuuden arvot 
saadaan kaavoista 
 




   (6) 
 
Betonin keskimääräisen vetolujuuden fctm avulla saadaan betonin vetolujuuden ominai-
sarvo (fctk). Betonin vetolujuuden mitoitusarvo fctd saadaan edellä mainittujen arvojen 
suhteesta. Laskuissa on käytetty kaavoja 
 
𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∗ 𝑓𝑐𝑘
2/3
   (7) 
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    (9) 
 
Myötövenymä (εc) riippuu betonin lujuudesta. Lujuuden ollessa alle 50 N/mm
2
 myötö-
venymän arvo on 0,20, muussa tapauksessa venymä lasketaan kaavalla (10). Murto-
venymässä (εcu) käytetään samaa ideaa, eli lujuuden ollessa alle 50 N/mm
2
 käytetään 
arvoa 0,35 ja muussa tapauksessa käytetään kaavaa (11). Betonin sekanttimoduuliin Ecm 
vaikuttavat betonin kimmokerroin kE ja lieriölujuuden keskiarvo. Kun sekanttimoduuli 
jaetaan betonin kimmokertoimen varmuusluvulla (γE), saadaan kimmokertoimen mitoi-
tusarvo Eck.  
 
𝜀𝑐 = 0,2 + 0,0085 ∗ (𝑓𝑐𝑘 − 50)
0,53  (10) 





  (11) 









    (13) 
 
 
Raudoituksen ominaisuuksissa ensimmäisenä on raudoituksen osavarmuusluku (𝛾𝑠) joka 
betonin tapaan on lähtöarvoissa valittu joko 1 tai 2 (1,1 tai 1,15). Terästen laskentalu-






    (14) 
 
Kimmokerroin 𝐸𝑠 on vakio arvo teräksellä 200000 N/mm
2
. Poikkileikkaussuureista löy-
tyy lähinnä raudoitukseen liittyviä arvoja. Raudoitusten etäisyydet puristetusta ja vede-
tystä pinnasta ilmoitetaan merkeillä d’ (puristuspinta) ja (d’) (vetopinta). Raudoituksen 
tehollisella korkeudella (d) tarkoitetaan etäisyyttä vedetyn reunan raudoituksesta puris-
tetun reunan pintaan. Terästen pinta-alat ilmoitetaan puristetulla ja vedetyllä pinnalla 





Seuraavassa kohdassa Ac on seinän poikkileikkauksen pinta-ala, eli leveyden (b) ja pak-
suuden (h) tulo. Raudoitusten suhteelliset pinta-alat tulevat raudoitusten pinta-alojen 
suhteesta seinän poikkileikkauksen pinta-alaan. Vedetyn reunan suhteellinen raudoitus 
ilmaistaan taulukossa merkillä ρ ja puristetun reunan merkillä ρ’. Näiden pinta-alojen 
summa on prosentteina raudoituksen suhde Ʃ. 
 
Mekaaninen raudoitussuhde saadaan kaavoilla (15) ja (16). Tunnus on ω’ puristukselle 
ja ω vedolle. Kimmokertoimien suhde α kertoo raudoituksen kimmokertoimen Es ja 













    (17) 
 
 
Kimmokertoimien suhteen avulla saadaan seuraava arvo eli ideaali poikkileikkauksen 
pinta-ala (Ai). Pintakeskiön paikka (pp) kertoo poikkileikkauksen painopisteen etäisyy-
den puristetusta reunasta. Momenttivarsien etäisyys kertoo raudoitusten etäisyyden juuri 





3.2.3 Momentin suurennus, nimellisen käyristymän menetelmä 
 





KUVA 23. Momentin suurennukseen liittyvät arvot. 
 
Suhteellinen normaalivoima aktiivisella kuormalla (v), tarkoittaa normaalivoiman ne-
liökuorman suhdetta betonin puristuslujuuden mitoitusarvoon (fcd). Suhteellinen nor-
maalivoima murtorajatilassa (nu) taas tulee mekaanisten raudoitus suhteiden (ω’ ja ω) 
perusteella. Suhteellinen normaalivoima tasapainotilassa (nbal) on vakio 0,4. Kaikkia 
edellä mainittuja arvoja tarvitaan korjauskertoimen Kr laskemiseen. Kr on pienempi 
arvoista. 
 




     (18) 
 
Tehollinen virumissuhde (ϕef) saadaan virumaluvun sekä KRT pitkäaikaisen momentin 
ja MRT:n mitoitusmomentin suhdeluvun avulla. Kerroin β saadaan kaavalla  




jossa fck on betonin lujuus ja λ merkitsee seinän hoikkuutta. Kertoimen β avulla saadaan 
virumisen vaikutus Kϕ, joka on suurempi seuraavista 
 
 Kϕ= 1 tai 
 Kϕ= 1 + β * ϕef     (20) 
 






     (21) 
 1/r = 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝜙 ∗ 1/𝑟𝑜    (22) 
 
jossa fsd on raudoituksen laskentalujuus, Es teräksen kimmokerroin ja d raudoituksen 
tehollinen korkeus vedon puolella. Käyrän jakautuma kerroin c on vakio 10,0. Toisen 
kertaluvun epäkeskeisyys e2 selvitetään kaavalla 
 




    (23) 
 
jossa Lk0 on seinän nurjahduspituus. Epäkeskisyyden vähimmäisarvo e0,min on suurempi 
arvo seuraavista 
 
 e0,min = 20  tai 
 e0,min = ℎ/30     (24) 
 
jossa h on seinän paksuus. Epäkeskisyyden ja normaalivoiman avulla saadaan momen-
tin vähimmäisarvo 
 
 𝑀0𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑒0,𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑁𝐸𝑑    (25) 
 
Ensimmäisen kertaluvun momentin M0e ratkaisukaava on riippuvainen seinän jäykistyk-
sestä. Jos seinä ei ole jäykistetty, on M0e = M02. Muissa tapauksissa momentti ratkais-
taan kaavoilla 
 
 𝑀0𝑒 = 0,6 ∗ 𝑀02 + 0,4 ∗ 𝑀01 tai 
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 𝑀0𝑒 = 0,4 ∗ 𝑀02    (26) 
 





∗ 𝑁𝐸𝑑    (27) 
 𝑀𝐸𝑑 = 𝑀0𝑒 + 𝑀2    (28) 
 




Normiarvoja taulukosta löytyy vakioarvoja joita käytetään laskukaavoissa ja joihin ei 
käyttäjän tarvitse juurikaan kiinnittää huomiota. 
 
 




Taulukkoa ylhäältä alaspäin läpi käydessä ensimmäisenä kohtana ovat jo aiemmin mai-
nitut betonin ja raudoituksen materiaaliosavarmuusluvut. Tästä excel valitsee oikeat 
luvut sen mukaan, kuinka käyttäjä on lähtöarvoissa valintansa tehnyt.  
 
Seuraavat kohdat sisältävät betoniin liittyviä arvoja. Aikavaikutus αcc on vakio 0,85 ja 
vaikuttaa puristuslujuutta laskiessa. Lujuus rakenteessa η on aina 1, kun betonin lujuus 
fck on 50 N/mm
2
 tai alle. Jos betonin lujuus on suurempi, käytetään kaavaa 
 
𝜂 = 1 −
𝑓𝑐𝑘−50
200
   (29) 
 
Puristusvyöhykkeen korkeus λ noudattaa samaa ideaa. Betonin lujuuden fck ollessa 50 
N/mm
2
 tai alle, on korkeuden arvo 0,8. Lujuuden ollessa yli 50 N/mm
2
 lasketaan arvo 
kaavalla  
 
𝜆 = 0,8 −
𝑓𝑐𝑘−50
400
   (30) 
 
Betonin kimmokerroin kE on 22 N/mm
2
 ja kimmokertoimen varmuusluku γE on 1,2. 
Raudoituksen arvoista kimmokerroin on 200000 N/mm
2
 ja raudoituksen maksimimäärä 
prosentteina on 6 eli 0,06Ac. Kohdassa 3.2.2 esitetty raudoituksen suhde Ʃ muuttuu pu-





Excel pohjan toisella välilehdellä löytyy diagrammi sekä kuormitusten syöttökentät. 





KUVA 25. Diagrammista selviää kestääkö seinä kuormituksen. 
 
Diagrammin yläpuolelle syötetään jo aiemmin mainitut arvot normaalivoima NEd sekä 
momentit M2,end ja M1,end. Seinän päissä vaikuttavista ensimmäisen kertaluvun momen-
teista momentti M2,end on itseisarvoltaan suurempi ja M1,end itseisarvoltaan pienempi. Jos 
momentit ovat erimerkkisiä, ilmoitetaan momentti M1,end negatiivisena. Syötettävien 
arvojen vieressä on kaksi kohtaa nyy ja myy. Ylempi eli nyy tarkoittaa nyy-kirjainta ν, 
joka kertoo diagrammin pystysarakkeen arvon sillä 
 
𝜈 = 𝑁𝐸𝑑/(𝑏ℎ𝑓𝑐𝑑)   (31) 
 
Alempi tarkoittaa puolestaan myy-kirjainta μ, joka taas ilmaisee diagrammin vaakasa-
rakkeen arvon sillä 
 
𝜇 = 𝑀𝐸𝑑/(𝑏ℎ
2𝑓𝑐𝑑)   (32) 
 
Diagrammissa vaaleanpunainen viiva ilmaisee kantokyvyn maksimirajan kyseisillä mi-
toilla ja raudoituksilla. Sininen piste kertoo kuinka paljon nykyiset kuormat kuormitta-
vat seinää. Pisteen sijainti tulee yllä mainittujen ν ja μ arvoista. Kun sininen piste on 
vaaleanpunaisen viivan rajaaman alueen sisäpuolella, seinä kestää. Muussa tapauksessa 





3.3 Palomitoitustaulukoiden käyttö 
 
Palomitoitustaulukoita ei ole alkuperäisessä excel-tiedostossa, vaan tämän työn tekijä 
on ne itse tehnyt Optiplan Oy:n pyynnöstä. Taulukoiden tavoitteena on saada palomitoi-
tustyökalu seinän mitoituspohjan yhteyteen. Näin palomitoituksen saa suoritettua samal-
la muun mitoituksen kanssa, jolloin mahdollistetaan suurempi tehokkuus suunnittelussa. 
 
 
3.3.1 Taulukkomitoitukseen pohjautuva taulukko 
 
 
Taulukkomitoituspohja perustuu kohdan 2.2.2 taulukkoon 1. ja se soveltuu nopeaan ja 
yksinkertaiseen palomitoitukseen.  
 
 
Kuva 26. Standardin EN 1992-1-2 taulukoihin perustuva mitoitus. 
 
Palonkestävyys kohdassa valitaan suunniteltu paloluokka vaihtoehdoista REI 30, REI 
60, REI 90, REI 120, REI 180 ja REI 240. Arvoa klikatessa aukeaa pudotusvalikko jos-




Paloluokkien tarkoitukset on selitetty kohdassa 2.2.2. Kun palonkestävyys on valittu, 
excel antaa vähimmäismitat seinän paksuudelle sekä terästen keskiöetäisyydelle. Arvot 
ovat samat kuin taulukossa 1. ja niiden merkitykset on selitetty myös kohdassa 2.2.2. 
 
 
Kuva 27. Palonkestävyys valitaan pudotus valikon kautta. 
 
 
3.3.2 500 °C isometrimenetelmään pohjautuva taulukko 
 
Kohdassa 2.2.3 käytiin läpi palomitoituksessa käytettävää 500 °C isometrimenetelmää 
ja tämän työn tekijä on kyseiseen menetelmään perustuen tehnyt excel laskentapohjan 







Kuva 28. 500 °C isometrimenetelmään perustuva taulukko. 
 
Palomitoitus aloitetaan selvittämällä rakenteelle jo aiemmin mainittu lämpötilaprofiili 
standardin EN 1992-1-2 liitteestä A. Profiilista selvitetään kuinka syvälle 500 °C astei-
nen betoni on edennyt halutussa paloluokassa ja syötetään arvo millimetreinä ensim-
mäiseen kohtaan. 
 
Taulukko antaa annetun syvyyden a perusteella pienennetyn poikkileikkauksen mitat hfi 
ja bfi. Käyttäjän tulee valita pudotusvalikosta kuinka monelta sivulta seinä on tulelle 
alttiina, jotta excel antaa oikeat arvot edellä mainituille mitoille. Kun seinä on tulelle 
alttiina jokaiselta neljältä sivulta 
 
ℎ𝑓𝑖 = ℎ − 2𝑎   (33) 




ℎ𝑓𝑖 = ℎ − 2𝑎   (35) 




kahdelta sivulta  
 
ℎ𝑓𝑖 = ℎ − 2𝑎   (37) 




ℎ𝑓𝑖 = ℎ − 𝑎    (39) 
𝑏𝑓𝑖 = 𝑏    (40) 
 
Terästen lämpötila selvitetään samasta lämpötilaprofiilista kuin arvo a. Terästen keskiö-
etäisyyden kohdalta tarkistetaan lämpötila joka syötetään sille tarkoitettuun kohtaan (t). 
Lämpötilan perusteella saadaan teräksen heikennyskerroin ks(θ). Kertoimen laskentakaa-
va vaihtelee lämpötilan mukaan kuvan 30. osoittamalla tavalla.  
 
 
KUVA 29. ks(θ) laskentakaava vaihtelee lämpötilan mukaan. 
 
Excel vaihtaa kaavaa itse lämpötilan mukaan ja antaa oikean kaavan mukaisen kertoi-
men. Kerrointa käytetään teräksen palotilanteen lujuuden fydp selvittämiseen. Alle 500 
°C betonin lujuus fcdp on sama kuin aiemmassa taulukossa annettu betonin puristuslu-
juus fcd.  
 
𝑓𝑦𝑑𝑝 = 𝑓𝑦𝑘 ∗ 𝑘𝑠   (41) 
 
Suhteellinen normaalivoima ja suhteellinen momentti tulevat kaavoilla (42) ja (43) ja 





KUVA 30. Yhteisvaikutuskuvaaja jonka vaaka-akselilla suhteellinen momentti ja pys-
tyakselilla suhteellinen normaalivoima 
 
Vaadittu teräsmäärä As,min saadaan kaavalla (44). ja se ilmoittaa teräsmäärän, jolla seinä 
kestää kyseessä olevan tulipalon.  Nykyisen teräsmäärän As,nyk arvon, joka tulee veto- ja 











   (43) 
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑏𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖 ∗
𝜔∗𝑓𝑐𝑑𝑝
𝑓𝑦𝑑𝑝
   (44) 
𝐴𝑠,𝑛𝑦𝑘 = 𝐴𝑠 + 𝐴′𝑠   (45) 
 
Jos vaadittu teräsmäärä ei toteudu, excel ilmoittaa raudoituksen lisäämisen tarpeesta. 
Muissa tapauksissa näkyy ilmoitus ”mitoitus ok!”. Mitoituksen ollessa kunnossa seinä 







Elementtisuunnittelu.fi-sivuston mitoitustaulukot ovat kokeneemmalle suunnittelijalle 
helppokäyttöisiä ja selkeitä. Muutama kohta taulukoissa jää hieman epäselväksi ja tuo-
reempi suunnittelija joutuu perehtymään tarkasti taulukoihin, jotta varmasti käyttää oi-
keita arvoja mitoituksessa. Taulukot ja sivusto itsessään tarjoavat todella vähän infor-
maatiota arvoista ja niiden alkuperästä, joten tieto on haettava muualta. Taulukot ovat 
kuitenkin erittäin kätevät mitoituksessa ja sen apuna, kunhan niiden käyttö ja käytettä-
vät arvot ovat tuttuja suunnittelijalle. 
 
Väliseinien palomitoituksessa käytetään yleisesti taulukkomitoitusta sen tarpeeksi suu-
ren varmuuden ja nopeuden takia. Työssä käsitellyt 500 °C isotermimenetelmä sekä 
vyöhykemenetelmä kuitenkin tarjoavat suhteellisen yksinkertaiset keinot tarkempaan 
palomitoitukseen. Kuten työssä todettiin, vyöhykemenetelmä on jonkin verran työlääm-
pi kuin 500 °C isotermimenetelmä, mutta tuloksissa ei ole suurta eroavaisuutta, josta 
johtuen 500 °C isotermimenetelmä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi yksinkertaisten ra-
kenteiden mitoitukseen. Palomitoitusmenetelmä riippuu pitkälti suunnittelijan tavoitteis-
ta. Taulukkomitoitus säästää aikaa suunnittelussa ja laskut ovat varman puolella, mutta 
yksinkertaisilla laskentamenetelmillä saadaan mitoitus tarkemmaksi ja vältytään ylimi-
toitukselta. Laskentamenetelmissä pientä heittoa tuloksissa aiheuttaa lämpötilaprofiilien 
ja yhteisvaikutuskuvaajan tulkinta. Käyttäjälle on epäselvissä tilanteissa kannattavaa 
valita aina varman puolella oleva vaihtoehto. 
 
Seinissä mahdollisesti esiintyvät aukot, kuten ovet, tulee tarkastella erikseen. Jos aukko 
aiheuttaa seinään tarpeeksi hoikan kohdan, tulee se mitoittaa palkkina tai pilarina. Tau-
lukoissa ei huomioida aukkoja lainkaan. Tässä työssä esitetyt palomitoitukset koskevat 
vain teräsbetoniseiniä. Palomitoituksessa tulee myös huomioida seinissä olevat aukot 
etenkin osastoivissa seinissä ja palo-osaston sisäisissä seinissä. Tämän työn menetelmät 
eivät ota kantaa aukkojen vaikutuksiin. Aukkojen vaikutukset tulisi selvittää mahdolli-
sissa jatkotutkimuksissa. 
 
Työtä testattiin muutaman Optiplan Oy:n työntekijän avulla. Tavoitteena oli saada tu-
loksia ja palautetta excel-taulukon toiminnasta, sekä palomitoitusohjeiden käytöstä. 
Työntekijöillä ei ollut mitoituskokemusta kyseisestä palomitoitusmenetelmästä. Täten 




Testaajat suorittivat palomitoituslaskun 500 °C isotermimenetelmällä käyttäen apuna 
kohdan 2.2.3 ohjeita sekä liitteen 2. laskuesimerkkiä. Tämän jälkeen suoritettiin sama 
lasku, mutta tällä kertaa excel-tiedoston 500 °C isotermimenetelmään perustuvalla pa-
lomitoitustaulukolla. Tulokset olivat lähes identtiset molemmilla laskumenetelmillä. 
Pientä heittoa tuloksissa aiheutti arvojen pyöristys käsin laskennassa. Tulosten perus-
teella excel-taulukko toimii erinomaisesti. Palaute ohjeiden ja taulukon käytöstä oli po-
sitiivista.  
 
Työn tavoitteessa onnistuttiin hyvin ja lopputuloksena saatiin selkeät ja yksinkertaiset 
ohjeet mitoitustaulukoiden käyttöä varten. Käyttöohjeet toimivat tulevaisuudessa hyvä-
nä tukena uusille ja vanhoille rakennesuunnittelijoille. Excel-tiedoston palomitoitustau-
lukot tehtiin helppokäyttöisiksi ja ne muodostavat kelvollisen mitoitustyökalun alkupe-
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Liite 1. Vähimmäispaksuudet ei-kantaville seinille (osastoiville seinille) 
 
Kuvassa on esitetty ei-kantavien seinien vähimmäispaksuudet eri paloluokissa.  
1(2) 
 
Liite 2. Esimerkkilasku 500 °C isotermimenetelmällä 
 
Esimerkkirakenne on kantava teräsbetoniseinä. Seinä mitoitetaan 500 °C isotermimene-
telmällä. Mitoitetaan seinä 90 minuutin palolle. Seinä on palolle altis jokaisella neljällä 
sivulla. Betoniluokka C30/37. 
 
ℎ = 200𝑚𝑚 






Standardin EN 1992-1-2 liitteen A lämpöprofiilien avulla saadaan selville, että 90 mi-
nuutin kohdalla 500 asteinen betoni on syvyydellä a = 50mm. Lähin varmalla puolella 
oleva profiili on 160mm paksu rakenne, joten laskussa on käytetty kyseistä profiilia. 
Kyseisen rakenteen lämpötilaprofiilit löytyvät myös tämän työn liitteessä 3. Uudet mitat 
saadaan kaavoilla (33) ja (34) 
 
ℎ𝑓𝑖 = 200𝑚𝑚 − 2 ∗ 50𝑚𝑚 = 100𝑚𝑚 
𝑏𝑓𝑖 = 2000𝑚𝑚 − 2 ∗ 50𝑚𝑚 = 1900𝑚𝑚 
 
Terästen keskiösyvyys on esimerkkirakenteessa 30mm, joten edellisessä kohdassa käy-
tetystä lämpötilaprofiilista saadaan teräksien lämpötilaksi t = 630. Terästen lämpötilan 
avulla määritetään terästen pienentynyt lujuus kuvan 29. kaavoilla. Käytetään lujuuden 
ratkaisemiseksi lämpötilalle 630 °C tarkoitettua kaavaa 
 














2 ∗ 0,265 = 132,3𝑁/𝑚𝑚2 
2(2) 
 
Kuormat tässä esimerkissä 
 
𝑁𝑑 = 412𝑘𝑁 
𝑀𝑑 = 21,0𝑘𝑁𝑚 
 
yhteisvaikutuskuvaajaa varten lasketaan suhteellinen normaalivoima ja suhteellinen 
momentti kaavoilla (42) ja (43). 
𝜐 =
412 ∗ 103𝑁




(100𝑚𝑚)2 ∗ 1900𝑚𝑚 ∗ 17𝑁/𝑚𝑚2
= 0,07 
 
Yhteisvaikutuskuvaajasta (kuva 30.) saadaan teräsmäärän kaavoihin kerroin ω, joka 
ilmaisee mekaanisen raudoitussuhteen tarpeellisen arvon. Piste osuu suurin piirtein käy-
rien 0 ja 0,1 väliin, joten kuvaajasta saadaan kertoimelle arvoksi ω = 0,05, kun käyte-
tään aiemmin saatuja arvoja μ = 0,07 ja ν = 0,13. 
Vaadittu raudoituksen määrä, jotta seinä kestää palotilanteessa saadaan kaavalla (44). 
 





Seinän poikkileikkauksen teräsmäärä on 4ϕ10  
 
4 ∗ 𝜙10 = 4 ∗ 𝜋 ∗ (5𝑚𝑚)2 = 314,2𝑚𝑚2 
 
Terästä ei ole tarpeeksi, joten kokeillaan erikokoisia teräksiä 
 
4 ∗ 𝜙20 = 4 ∗ 𝜋 ∗ (10𝑚𝑚)2 = 1256,6𝑚𝑚2 
1256,6𝑚𝑚2 > 1220,7𝑚𝑚2 𝑂𝐾! 
 
Vaihdetaan seinän terästen koko 10mm teräksistä 20mm teräksiin. Uusilla teräksillä 
seinä kestää vaaditun palonkestoajan (R90). 
1(2) 
 
Liite 3. Lämpötilaprofiilit 
Lämpötilaprofiileja käytetään betonin lämpötilan selvittämiseen tietyllä syvyydellä. 
Pysty- ja vaaka-akseleilla esitetään millimetreinä etäisyyttä rakenteen pinnasta. Käyrät 
kuvaavat lämpötilojen sijaintia palkissa kyseisessä palotilanteessa. Palkin 500 °C iso-
termejä kuvaavassa profiilissa käyrät kertovat 500 °C betonin syvyyden eri palotilan-
teissa. 
 
Tässä liitteessä on esimerkkejä lämpötilaprofiileista. Liitteen 2 laskuesimerkissä on käy-
tetty 160mm paksun pilarin (h x b = 300 x160) lämpötilaprofiileja, joten esimerkkipro-








            




Liite 4. Laskuesimerkki: Vyöhykemenetelmä 
 
Esimerkki rakenne on samanlainen kantava teräsbetoniseinä kuin liitteessä 2. Seinä mi-
toitetaan 500 °C isotermimenetelmällä. Mitoitetaan seinä 90 minuutin palolle. Seinä on 
palolle altis jokaisella neljällä sivulla. Betoniluokka C30/37. 
 
ℎ = 200𝑚𝑚 





𝑁𝑑 = 412𝑘𝑁 
𝑀𝑑 = 21,0𝑘𝑁𝑚 
 
Jaetaan poikkileikkauksen puolikas 4 vyöhykkeeseen. Tuli vaikuttaa seinään kahdelta 
sivulta, joten molemmat poikkileikkauksen puolikkaat lämpenevät samaa tahtia.  Läm-
pötilojen selvittämiseen käytetään liitteen 3. lämpötilaprofiileja samaan tapaan kuin 
liitteen 2. laskuesimerkissä.  
 
Kyseisessä profiilissa poikkileikkauksen puolikas on vain 80mm paksu, joten neljännen 
vyöhykkeen lämpötila on arvioitu. Kun kyseessä on 160mm paksun rakenteen lämpöti-
laprofiili, ollaan joka tapauksessa varman puolella. Etäisyys a on vyöhykkeen keskipis-
teen etäisyys seinän reunasta. Heikennyskerroin kc lasketaan standardin EN 1992-1-2 
taulukon 3.1 mukaan. 
Vyöhyke °C kc a 
1 760 0,21 12,5 
2 490 0,615 37,5 
3 370 0,78 62,5 
4 270 0,88 87,5 
 
Lasketaan yhteen vyöhykkeiden kc arvot 
∑ 𝑘𝑐 = 0,21 + 0,615 + 0,78 + 0,88 = 2,49 
2(3) 
 












∗ 2,49 = 0,59 
jossa n on vyöhykkeiden lukumäärä. 
 
Pienennyskertoimen avulla saadaan selvitettyä poistettavan betonin määrä kaavalla (), 
jossa kc(θM) on pienennyskerroin pisteessä M ja w on puolikkaan poikkileikkauksen 
paksuus. 
 
𝑘𝑐(𝜃𝑀) = 0,95 (𝑎𝑟𝑣𝑖𝑜) 











] = 46,2𝑚𝑚 
 
Palkin poikkileikkausta pienennetään 46,2mm jokaisesta suunnasta, kun tuli vaikuttaa 
jokaisella sivulla. Uudet mitat poikkileikkaukselle saadaan kaavoilla (33) ja (34). 
 
ℎ𝑓𝑖 = 200𝑚𝑚 − 2 ∗ 46,2𝑚𝑚 = 107,6𝑚𝑚 
𝑏𝑓𝑖 = 2000𝑚𝑚 − 2 ∗ 46,2𝑚𝑚 = 1907,6𝑚𝑚 
 
Teräksen pienentynyt lujuus on sama kuin liitteen 2. laskussa, sillä palotilanne ja raken-
ne ovat samanlaiset. 
 
𝑓𝑦𝑑𝑝 = 500𝑁/𝑚𝑚
2 ∗ 0,265 = 132,3𝑁/𝑚𝑚2 
 













Yhteisvaikutuskuvaajasta (kuva 30.) saadaan kerroin ω = 0,04. Vaadittu teräsmäärä 
lasketaan kaavalla (44). 
 





Seinän poikkileikkauksen teräsmäärä on 4ϕ10  
 




4 ∗ 𝜙20 = 4 ∗ 𝜋 ∗ (10𝑚𝑚)2 = 1256,6𝑚𝑚2 
1256,6𝑚𝑚2 > 1055,0𝑚𝑚2 𝑂𝐾! 
 
Rakenne kestää 90 minuutin palon kun raudoitukseksi valitaan 4 ϕ20 teräkset. Vyöhy-
kemenetelmällä saatiin minimiraudoitukseksi palotilanteessa hieman pienempi tulos 
kuin 500 °C isotermimenetelmällä. Tuloksissa pientä heittoa aiheuttaa yhteisvaikutus-









Väliseinä kestää normaalitilanteessa pystyraudoituksen ollessa 4 ϕ10. Vaikuttavat voi-
mat ovat samat kuin liitteen 2. laskuesimerkissä. 
𝑁𝑑 = 412𝑘𝑁 
𝑀𝑑 = 21,0𝑘𝑁𝑚 
 
 
Tulipalon vaikutus raudoitukseen 60 minuutin palossa. Raudoitus 4 ϕ16. 
 
 
Tulipalon vaikutus raudoitukseen 90 minuutin palossa. Raudoitus 4 ϕ20. 
